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1) Distances in the map show horizontal distance only.

3) Spans between each Cable Joint Space No.1 to No.14

    are maintained less than 500m.

Note

.




	基本設計図
	図C-1 K3 変電所　建設用地付近・地形図
	図C-2 K3 変電所　建設用地平面図
	図C-3 K3 変電所　1階平面図（GIS・ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾙｰﾑ及び変圧器室）
	図C-4 K3 変電所　2階平面図（コントロールルーム・事務所・所長室）
	図C-6 K3 変電所　正面（南側）および背面（北側）図
	図C-7 K3 変電所　側面図（東側・西側）
	図C-8 K3 変電所　断面図（図C-3・図C-4におけるA-A断面
	図C-12 K3変電所 1階照明器具配置図
	図C-13 K3変電所 2階照明器具配置図
	図C-14 K3変電所 ACおよびDC配電盤・結線図
	図KS-1 KS 変電所　単線結線図
	図SS-1 Siuchatar変電所 新設開閉装置
	図TS-1 Teku変電所 新設変電器（図TS-2におけるA-A断面）
	図TS-2 Teku変電所 平面図
	図TL-1 66V地中送電施設ルートおよびケーブル接続部
	図TL-2 送電線 コンジットおよびケーブル接続部（ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾍﾟｰｽ）




